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ABSTRAK :
EVALVASI PAPARAN RADIASI DIATAS DAN SEKITAR KOLAM BALAI OPERASI
RSG-GAS. Nilai paparan radiasi diatas permukaan kolam pacta saat reaktor beroperasi daya
tinggi menunjukkan sedikit perbedaan dengan laju dosis perkiraan. Untuk tujuan pengendalian
daBpengaturan keselamatan radiasi maka perlu dilakLikanevaluasi terhadap nilai paparan radiasi
ini. Evaluasi paparan radiasi gamma diatas daB sekitar kolam reaktor balai operasi RSG-GAS
pada daya 15 MW telah dilakukan dengan cara mengamati data operasi dan data air primer,
melakukan perhitungan dan pengukuran, kemudian membandingkan dengan nilai yang tertera
dalam SAR-MPR 30 MW. Paparan gamma diatas peonukaan kolam dipertimbangkan berasal
dari gamma langsung teras dan radionuklida yang terkandung dalam air kolam. Hasil
perhitungan paparan gamma langsung yang berasal dari teras sudah sangat rendah mendekati nol
atau tak terhitung, karena pactajarak 3,7 meter diatas permukaan teras laju dosis sudah mencapai
-0,025 mR/jam. Nilai banding hasil ukur dan hasil hitting rerata dari paparan gamma yang
berasal dari radionuklida yang terkandung dalam air kolam dari 10 titik pengukuran jarak 1
meter diataspermukaankolam adalah 0,864 ::I:0,178. Hasil pengukuran dapat diterima karena
rentang nilai banding adalah 0,686 - 1,042. Nilai rerata pengukuran, diperoleh sebe~ar 2,88 ::I:
0,949 mr/jam. Nilai ini dapat dipergunakan sebagai masukan dalam justificasi paparan yang
diharapkan (expected dose) untuk Balai Operasi yang tercantum dalam SAR yaitu 0,75 mR/jam ::;

iJ ::; 2,5 dan nilai jangkauan laju dosis atau Permissible Dose adalah 2,5 mR/jam::; iJ ::; 125

mR/jam. Melalui pengukuran dan perhitungan ini dapat dinyatakan bahwa terjadi sedikit
perbedaan nilai paparan radiasi diatas dan di sekitar pennukaan kolam RSG GAS dari nilai
perkiraan atau expected dose yang tercantum dalam SAR RSG-GAS.

ABSTRACT:
EVALVAnON OF THE RADIA nON EXPOSURE ABOVE AND VICINITY OF
REACTOR POOL. Value of the radiation exposure above and vicinity of reactor pool at RSG
GAS at 15 MW during operation full power show that deviation with the valuees stated in SAR.
For aim controlle and regulation radiation safety that we need carry out evaluation. Evaluation
of the radiation exposure above and vicinity of reactor pool at RSG GAS at 15 MW was carried
out by observing data on reactor operation and primary water, calculating and measuring,
comparing them with the valuees stated in SAR MPR 30 MW. The Gamma exposure above the
reactor pool results directly from the core and radionuclides contained in the pool water. Results
of calculation introducing the operational parameter and change in pool water level during
operation show that gamma exposure at pool surface directly coming out from the core in very
low, nearly zero or uncounted because at the distance of 3.7 meter above the core surface, the
dose rate reached -0.025 mR/hour. The compared average values between tile result of
measurement and calculation of ganuna exposure contained in the pool water during reactor
operation 10 at monitoring point at the distance of 1 meter above the pool surface are 0,864 ::I:
0,178. Result of average measurement can be received because range of the compared average
values are 0,686 - 1,042 Result. of average measurement are 2,88::1: 0,949 mr/hour While this
value can be used for input on the justification of expected dose for classification working area
for operation hall. The classification working area for operation hall in SAR MPR 30 MW is as

follow: Permissible Dose, Expected Dose is 2.5 mR/horr::; iJ ::; 125 mR/hour, 0.75 mR/hour

::;iJ::; 2.5 mR/hour. Based on result of research, it can be concluded that the radiation exposure
above and in the vinity of the pool surface of RSG GAS differs from the expected dose stated in
SAR MPR 30 MW
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PENDAHULUAN

Program Keselamatan radiasi di
Reaktor Serba Guna "G.A. Siwabessy
"(Multi Pwpose Reactor 30 MW)
direalisasikan antara lain melalui

kegiatan pemantauan. paparan radiasi
gamma di daerah radiasi terutama
daerah kerja personil. Dengan cara ini
diharapkan penerimaan dosis melalui
Nilai Batas Dosis yang diizinkan sebagai
akibat bekerja pacta daerah radiasi dapat
terkendali. Untuk tujuan ini dilakukan
pembagian daerah radiasi di RSG-GAS
sesuai dengan klasifikasi daerah radiasi
yang tercantum dalam SAR RSG-GAS.

Program ini dilaksanakan sejak
beroperasinya Reaktor Serba Guna "GA
Siwabessy" (Multi Purpose Reactor 30
MW) yaitu Juli 1987 sampai dengan saat
ini telah lebih dari 10 tahun reaktor
beroperasi. Sesuai dengan perjalanan
kurun waktu lebih dari sepuluh tahun ini
ditemui sedikit perbedaan dalam basil
pemantauan paparan radiasi oleh Bidang
Keselamatan Kerja dibandingkan dengan
data desain yang tercantum dalam SAR
RSG-GAS.

Data paparan radiasi gamma atau laju
dosis gamma di atas kolam reaktor yang
diamati berdasarkan pengukuran alat
ukur radiasi untuk operasi reaktor daya
tinggi menunjukkan penyimpangan dari
laju dosis perkiraan (expected dose) dan
laju dosis terhitung (calculation dose ).
Untuk mengetahui terjadinya ketidak-
sesuaian ini perlu evaluasi dan analisis
berdasarkan data operasi dan sistem air
pendingin kolam serta peralatan yang
acta saat ini. Dengan mengetahui tingkat
paparan radiasi saat ini melalui
pengukuran dan melakukan perhitungan
dengan menggunakan pemodelan dan
membandingkan dengan data desain
zona radiasi pacta SAR-RSG GAS,
klasitlkasi daerah radiasi di atas dan
sekitar kolam reaktor dapat dievaluasi
kembali, sehingga dapat dilakukan

E,.alllasi PaP<lTCIlIRadicL,i.......

Sllryawari, dkk.

pengendalian dan
keselamatan radiasi.

pengaturan

Paparan radiasi gamma di atas dan
sekitar kolam reaktor balai operasi RSG-
GAS setelah reaktor beroperasi 10 tahun
telah dievaluasi, dengan cara mengamati
data sistim pendingin air kolam, data
operasi saat ini serta melakukan
perhitungan dan pengukuran paparan
radiasi kemudian membandingkannya
dengan data desain yang tertera dalam
SAR RSG-GAS. Pacta penelitian ini
tidak diperhitungkan kontribusi
radioaktivitas udara yang berasal dari
kolam reaktor terhadap laju dosis di titik
peninjauan dan dengan anggapan lapisan
air hangat (warm water layer) berfungsi.

Hipotesa yang diambil dalam
penelitian ini yaitu paparan radiasi diatas
permukaan kolam yang berasal dari teras
reaktor tidak akan memberikan
sumbangsih yang berarti sehubungan
dengan ketebalan air sebagai perisai dan
paparan radiasi yang berasal dari
radionuklida yang terkandung dalam air
kolam yang terdistribusi merata dalam
seluruh elemen volume air sebagai
somber radiasi yang akan memberikan
sumbangsih terhadap paparan radiasi
diatas permukaan kolam. Nilai rerata
paparan radiasi permukaan kolam cukup
rendah dan untuk pembuktian hipotesa
ini maka perlu dilakukan perhitungan
dan pengukuran, serta diharapkan basil
perhitungan dan pengukuran tidak
berbeda nyata.

DASAR TEORI

Paparan radiasi di atas
permukaan kolam reaktor RSG-GAS
berasal dari somber gamma primer yang
dipancarkan dari teras dan somber
gamma sekunder dari radionuklida basil
fisi dan aktivasi
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yang - terkandung dalam air kolam
reaktor. Untuk mengetahui besarnya
paparan radiasi diatas permukaan kolam
reaktor dengan cara pengukuran dan
perhitungan.

Pengukuran paparan radiasi diatas
permukaan kolam dilaksanakan
menggunakan detektor Ion Chamber
Babyline 81 yang dikalibrasi
menggunakan sumber standard Cs-137
oleh Pusat Standardisasi dan Penelitian
Keselamatan Radiasi (PSPKR) dengan
faktor kalibrasi Fk = 1,18. Keuntungan
dari alat ini adalah radiasi gamma yang
muneul dibaca langsung dalam satuan
radiologis. Alat ini lebih stabil untuk
pengukuran rentang energi gamma 0,4-10
Mev. Kesalahan (error) pengukuran
terdiridaTierrorkalibrasi(EJ daDerror
random (ER). Berdasarkan informasi daTi
PSPKR error kalibrasi sangat keeil (0,3
%) maka error pengukuran berasal dari
error random (error baeaan pacta saat
pengukuran) yang dapat dijelaskan
sebagai berikut ; Pengukuran yang
dilakukan dalam rentang 1-10 rnr/jam
yang mempunyai 50 skala, berarti setiap
skala mempunyai nilai 0,2 me/jam,
deviasi kesalahan baeaan 1 skala atau 0,2
me/jam.

Juga dilakukan pengamatan
terhadap basil baeaan detektor gamma
UJA 07 CRO04 yang terletak dipinggir
kolam reaktor untuk kondisi reaktor tidak
beroperasi daDberoperasi 15 MW dalam
periode Mei 1998 s.d April 1999.

Pengukuran dilaksanakan pacta 10
titik pengukuran (6 titik di pinggiran
kolam, 2 di jembatan daD 1 pacta titik
pusat kolam) dengan jarak 1 meter diatas
permukaan air kolam. Lokasi titik
pengukuran seperti ditunjukkan pacta
Gambar 3, ditentukan dengan koordinat
bidang datar dengan titik pusat
koordinat pacta pusat kolam reaktor
dengan sumbu datar (x- positip) menuju
Hot cell, sumbu tegak (y-positip) menuju
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Ruang Kendali Utama (RKU).
Pengukuran dilakukan pacta saat reaktor
beroperasi 15 MW daD pacta setiap titik
pengukuran dilakukan 3 kali
pengukuran.

~6~
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Gambar 1. Tampang pandang atas
pcrmukaan kolam RSG-GAS dcngan

lokasi titik Pcnclitian pada kctinggian t m
di atas permukaan air (No.1 s.d.tO)

Paparan gamma langsung daTiteras
diperhitungkan dengan asumsi teras
sebagai sumber radioaktif berbentuk
volume dengan air kolam sebagai perisai
(shielding) arab axial. Untuk menghitung
paparan radiasi gamma di permukaan
kolam yang berasal dari teras langsung
dalam penelitian ini digunakan program
CADRMODI. Program CADRMODI

fengunakan teknik pemodelan sebagaiberikut :

Teras sebagai sumber neutron
cepat dalam kolam reaktor. Neutron-
neutron cepat ini diandaikan dihasilkan
seeara seragam di dalam teras reaktor
kemudian menerobos teras papan datar
dengan kuat sumber persatuan volume
yang sarna besarnya dengan yang actadi
dalam teras reaktor sesungguhnya yang
sedang ditinjau. Seperti halnya dengan
semua jenis sumber zarah yang
diperhitungkan oleh program, sumber
neutron cepat ini diandaikan
memancarkan zarah-zarah neutronik

secara isotropis. Neutron eepat yang
lolos ke luar daTi sistem teras untuk

kemudian masuk ke dalam sistem perisai
(air pendingin kolam reaktor)
dipertimbangkan mengikuti kernel

pelemahan titik..zang seeara matematik
berbentuk exp(- R z)/(4 1t R2), di mana
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LR adalah tampang lintang removal
untuk neutron cepat basil daTi
pembelahan.

Jika volume teras aktif

ditinjau adalah Vcore(dalam cm3),
kuat somber spesifik neutron
dalam teras reaktor adalah :
sf:'! = 2,5x3,1209098 xlO 10 xlO 6 x

yang
maka

cepat

[

PI/,

]

neutron

"core GIll 3 .d~t ik

(1)

di mana Pth adalah daya reaktor pacta
operasi r laksimum, dalam megawatt
termal (rLWth).

Fluks neutron cepat
loaf perisai diberikan oleh:
iftnl (Z)=.! S~.LR'. 2

{E, b - E, b + b } nelltron. () . (I 2 cm 2. det ik

dipermukaan

(2)

Laju setara dosis di titik P dari
neutron cepat yang dibangkitkan dalam
teras adalah

Df Ie x cDi
mrem
pm (3)

Fluks neutron termal <Pn,th

disimpulkan dari tluks neutron cepat <Pn,f

dengan menurunkannya dari persamaan
(1)
cD (z) = B (z). cD (z) neutron (4)n,th th n,f cd .detik

atau
-K .- n

cDn.th(z) = S..e r ~ (5)
. J cm2.det

di mana B'h adalah faktor bangkit
neutron termal

Somber volume foton gamma primer
untuk foton-foton gamma bertenaga E,r
mempunyai kuat somber sebesar :

S'y-jri". = ,,12())()i8 1016 (Pth ) f,',w{ (6)
'v -, x x 1lcx V cnr'.cI.-1Jkcere

Fluks foton gamma total di titik P yang
berasal daTi sinar gamma primer
bertenaga EY,rsebagai :

<t> = 3,1209098xIO16'11 .PtJ>.af.e-b'. (I-e-b: ) (7)
Y.P 2)l, 'V,'

di mana:

I-ls== koefisien pelemahan linier dari

Em/llas! Paparan Radiasi.......

Slirymmt!. dkk.

daerah teras yang terpukulrata
alas seluruh bahan struktur teras

(termasuk bahan bakar), Icm-I I;
bl == "tebal" pelemahan foton gamma

daTi lapisan perisai (tanpa dimensi
b2=="tebal" perlambatan neutron cepat

di dalam teras reaktor (tanpa
dimensi).

Sumbangan laju dosis untuk foton
gamma primer di titik P pactapermukaan
perisai yang dibangkitkan daTi proses
pembelahan inti berat U daD proses
peluruhan basil-basil belah umur pendek
di dalam teras dihitung dengan rumus :

D -t cD mrem
y,p = Jy,p x y,p jam (8)

di mana fi,p = fl(Er,p) adalah faktor
konversi dari tluks gamma primer
[Y/(cm2'det)] ke laju dosis [mrem/jam],
dinyatakan dalam [{mrem/jam} per
{Y/(cm2 'det)}].

Sumbangan laju dosis untuk foton
gamma sekunder di titik P pacta
permukaan perisai yang dibangkitkan
daTi proses tangkapan radiaktif di setiap
lapisan perisai adalah :

D = f, x<D n:rony,s y,s y,s pm
di mana:

fl.s = fl(Er) adalah faktor konversi dari
tluks foton gamma sekunder
[Y/(cm2.det)] ke laju dosis [mrem/jam]
untuk tenaga Er,s yang bersesuaian
[{mrem/jam} per {Y/(cm2.det)}]

(9)

<D = 1.." e-p;,z)-e-"-;'Z;p 21ls '-',q,Sj.a. .e-q (10)
Kj -~lj

di mana:

I-lk = koefisien pelemahan linier daTi
bahan perisai lapisan ke-k untuk
foton gamma bertenaga tunggal E
yang dibangkitkan dalam lapisanj,
Icm-II;

bl = "tebal" pelemahan foton gamma
dari perisai (tanpa dimensi)

Akhirnya, untuk memperoleh laju dosis
total di titik P pacta permukaan perisai
air kolam reaktor, sumbangan-
sumbangan laju dosis yang berasal daTi
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persamaan (3), (8}, (9) harus
dijumlahkan bersama secara serentak.

[

.

]

lIlrelll .
DJOlul = Dnf + Dr.p+Dr.s ~;Dn.lh = 0 ( 11). FiliI

Penjumlahan ini tidak termasuk
sumbangan laju dosis yang dibangkitkan
oleh neutron termal, karena neutron ini
dianggap terserap semua oleh bahan
perisai dan oleh karenanya eksistensinya
pun dianggap nol).

Paparan radiasi gamma di alas
permukaan kolam berasal dari
radioaktivitas air pendingin primer
dalam kolam reaktor. Radioaktivitas ini
berasal daTi berbagai macam sumber,
yaitu dari aktivasi neutron terhadap air
pendingin primer dalam kolam reaktor,
aktivasi neutron terhadap atom-atom
pengotor yang terkandung dalam air
pendingin dan aktivasi terhadap hasil
korosi bahan-bahan struktur yang
terkandung dalam air kolam. Dalam
kesetimbangan atmosferis, sebagian dari
udara larut dalam air pendingin primer

(~ 10 jlg/cm3). Udara yang terlarut ini
mengandung 0,934 % gas argon alam,
dengan kelimpahan isotopis ArgonAO ~

99,6 %. Aktivasi Argon-40 (40Ar) oleh

neutron termal, 40Ar(n,Y)41Ar, reaksi
nuklirnya termasuk eksotermis dengan
disertai pancaran radiasi J3jY. Aktivasi
argon dalam air oleh induksi neutron
termal dalam teras reaktor yang

menghasilkan 41Ar memberikan
sumbangan yang cukup berarti pacta
radioaktivitas total dalam air pendingin

primer. 41Ar. yang radioaktif ini akan
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berdifusi dan akhirnya muncul ke
permukaan air kolam reaktor daTi

+ +
kedalaman - 10m dalam tempo - 200
detik untuk kemudian masuk ke dalam
udara di balai operasi reaktor 171.

Aktivitas 41 Ar di pacta outlet cincin
pembagi atau air dasar kolam, dihitung
dengan TUlliUS:

-/d da e r
mmaksSy (12)

di mana:

t rd = waktu yang diperlukan bagi air
pending in primer untuk bersirculasi
sejak dari outlet teras sampai ke inlet
ring distributor.

c I(~:(O).a aci .t/J.A r -al"u.~ -(.<+a2.HI'~
]a = Ie' -,

m A+(CT2-CT1).t/J

e -m"'I.<pI,,~_, -m.(.<.r.a2.'P.J,,~)

e-"I.<P.I"~_,-(.<.r+a2.,,.I,o~)

(13)
adalah konsentrasi 41Ar di outlet teras;

C(O)160, 0'act dan 0' 1 berturut-turut adalah

konsentrasi awal sirkulasi, tampang
aktivasi dan tampang serapan neutron
total mikroskopisdi untuk 4°Ar, 0'2 dan A.
berturut-turut adalah tampang serapan
neutron total mikroskopis dan tetapan
peluruhan untuk 41Ar, dan <t>adalah
fluks neutron cepat yang menginduksi
reaksi 4°Ar(n,)41Ar; teoredan T berturut-
turut adalah waktu yang diperlukan air
pendingin primer untuk transit di dalam
teras dan waktu total selama perioda
sirkulasi. Menurut data desain SAR
RSG-GAS, teore= 0,22 del dan T=104
detik.

Bentuk pemodelan dan rumusan
untuk menghitung paparan gamma (yang
berasal dari radionuklida yang
terkandung dalam air kolam) di alas
permukaan kolam seperti tertera pacta
Gambar 2, dimana air kolam reaktor
dimodeLkansebagai difinit tabling .
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Air kolam
~i fadi"s;
~ndung
OOmBet

z=o
r'=c R.m

Gambar 2. Air kolam sebagai perisai
RSG-GAS arab aksial mengandung
sumber sinar-y dari radionuklida yang
terkandung di dalamnya

Pemodelan kolam di alas dibagi alas
beberapa eleman yang keeil (fungsi
radial, aksial daD polar. Pluks foton
gamma total di titik P (~b)dapat dihitung
dari sumbangan liar elemen sebagai
berikut :

I NS. B (Itr. ) e-It'!
,h - "'\' 1 P to 1
'l'b - - L...-

4n 1=1 r?

(foton-Y/(em2. del)
(14)

Si =elemen sumber ke i , Bp =faktor
bangkit gamma , ~ = koefisien
pelemahan, ri = jarak rata-rata elemen
volume ke titik pengamatan .
Elemen sumber dianggap sebagai
sumber titik, pelemahan foton Ydi udara
di alas permukaan kolam diabaikan
(faktor build-up = 1), ret1eksi foton Y
terhadap dinding kolam diabaikan
(semua diserap).

Laju paparan radiasi titik P :

D =0 0576756: f.Ja,udara(Ey)udara , X
Pujara (15)

lyxEyxrjJy(x,r,Sv,Aj,A2,aj,a2)

Keterangan :

Emillasl Paparan Radiasi.......

SlIr)'mmri, dkk.

>- <Dy= fluks foton gamma di titik

pengukuran / peninjauan (P),

IY/(em2'detik I
Iy = Intensitas mutlak foton

gamma karakteristik, IIY/disint I .

Pudara = rapat massa udara

pacta suhu t daD tekanan p,

I gram/em31

~abs udara(EY)/Pudara = koetlsien,
pengendapan tena fa oleh massa

udara I em2/gram sebaaai funasi, :;,:;,
dari tenaga foton gamma Ey,

'MeV!' ,
r: jarak elemen volume yang
ditinjau ke titik P Iem I
z : kedalaman air kolam Iem I
Sv =adalah konsentrasi

radioaktivitas zalir, I Bq/em31.

AI, A2, adalah parameter-parameter
pelemahan yang acta kaitannya
dengan tetapan Taylor (tanpa
dimensi)

>-

>-

>-

;r.

>-

>-

>-

TATA KERJA

METOD E)

(BAHAN DAN

Metode dalam pelaksanaan penelitian
ini, sebagai berikut:
1. Tahap pertama

. Pengamatan daD pemeriksaan data
mengenal :
- Data operasi daD sistim pendingin

air kolam, untuk kondisi reaktor
shut down daD operasi pada daya
tinggi, daD korelasinya dengan
level air kolam.

- Kualitas air pendingin, yang
diperoleh dari pengukuran daD
perhitungan analisis kualitatif daD
kuantitatif dari peneaeahan
menggunakan Spektrometer
gamma.

- Paparan radiasi di alas daD sekitar
permukaan kolam pacta kondisi
reaktor tidak beroperasi daD
beroperasi.
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. Persiapan membuat pemodelan awal,
rumusan untuk menghitung paparan
radiasi gamma dipermukaan air
kolam. Penyiapan alar ukur radiasi Babyline
81 E793/1247 dan metode
pengukuran paparan radiasi.

2. Tahap kedlla :

Pengukuran paparan radiasi di atas
permukaan kolam dan titik-titik
pengukuran di sekitar kolam reaktor
dalam Balai operasi pacta kondisi reaktor
beroperasi daya tinggi (15 MW-20
MW),

3. Tahap ketiga

. Pembuatan pemodelan lanjutan,
perumusan untuk menghitung
paparan gamma di atas permukaan
kolam.. Perhitungan paparan gamma di
permukaan air kolam dengan
pemodelan dan perumusan yang telah
dibuat.. Evaluasi dan analisis paparan radiasi
di atas permukaan dan sekitar kolam
reaktor berdasarkan perhitungan,
pengukuran dan desain dasar yang
tertera dalam SAR RSG-GAS.
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Peralatan dan Bahan yang diperlukan
dalam penelitian :
Personal Komputer
Perangkat lunak (Software)
Kertas dan ATK
Filter

Survey meter Babyline 81 E793/1247

HASIL DAN PEMBAHASAN
BASIL:

1. HasH pengamatan dari data operasi

. Pola kecenderungan dari data operasi
diperoleh kenyataan bahwa pacta saar
reaktor beroperasi daya tinggi (15
MW - 23 MW) terjadi kenaikan level
air kolam sekitar 0,15 m dan setelah
reaktor shut down kemudian
dilakukan venting atau pembuangan
udara dari tangki tunda (volume
udara sekitar 20 m3) maka level air
kolam akan turun kembali ke keadaan
semula.

Kualitas air pendingin primer RSG-GAS
dari data operasi serra dari SAR-RSG
GAS (Tabel I)

Tabell. Kualitas air pendingin Primer
RSG-GAS
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Besaran Fisis/ SAR Pengukuran
Radionuklida

Te-132 (T1/2=78,2jam) 1,4 x 10'5(Ci/m3) 2,89:tO,32.lO'5(Ci/m3)

Ar-41 (TII2= 1,83jam) - 3,904:tO,201 .1O-SCCi/m3)

Na-24(TII2= 15jam) 2,4:t O,254.1O-5(Ci/m3) 2,332:tO,254 .1O-5(Ci/m3)

Ce-141(T'/o=32,5hari) 2, lxl0-\Ci/m3) 0,95 1O5(Ci/m3)

Mn-56(Tlfl=2,8jam) 3,9 x 1O-\Ci/m3) 1,201:tO,296.1O-5(Ci/m3)
PH 5,2 6

Konduktivitaslistrik 8 [IllS/em] 7 [IllS/em]
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. 2. Hasil Pcngamatan dan Pcngukuran paparan radiasi :
HasH pengamatan paparan radiasi dari alar ukur terpasang di pinggir kolam UJA07

CRO04 (titik 4 pacta Gambar 3) pacta kondisi reaktor tidak beroperasi dan beroperasi
pactadaya IS MW.

Tabel 2. Data Penunjukan Paparan Radiasi dari alar ukur UJA 07 CRO04 yang terletak
dipinggir kolam reaktor

Data basil pengukuran menggunakan
Portable Surveimeter Babyline 81
E793/1247 :. Diperoleh nilai paparan radiasi yang

diukur 1 meter di alas permukaan clandi
sekitar kolam reaktor untuk kondisi
reaktorberoperasi 15 MW, pengukuran
padajarak 1meter di atas permukaan air
kolam untuk 10titik pengukuran sebagai
berikut:

Tabel 3. Data hasil pengukuran paparan
radiasi diatas permukaan kolam clan
sekitar kolam reaktor pacta daerah

penelitian

2. HasH Perhitungan

Diperoleh nilai paparan radiasi gamma
teras langsung. Nilai paparan radiasi
gamma teras langsung yang dihitung
menggunakan program CADRMOD1,
diperoleh harga paparan yang sudah
sangat rendah (tak terdeteksi). Sebagai
pembanding dari basil perhitungan ini
pactajarak 3,717 meter air di alas
permukaan teras laju dosisnya sudah
mencapai 0,025 mrem/jam.

Diperoleh pemodelan dan rumusan
untuk menghitung paparan radiasi
gamma di alas permukaan kolam dan di
sekitar kolam reaktor yang berasal dari
radionuklida yang terkandung dalam air
kolam. Berdasarkan pemeriksaan
terhadap data kualitas air kolam pacta
Tabel 1 clan perhitungan konsentrasi
radionuklida di dalam air kolam,
radionuklida yang memberikan
sumbangsih terbesar pacta radioaktivitas
air kolam adalah Argon-41 clan Na-24.
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Waktu / periode Paparan Radiasi (mR/jam) Paparan Radiasi (mR/jam)
Operasi Paclasaat reaktor shut down Paclasaar reaktor beroperasi

15MW
Mei 1998 -0,1 -0,3- -0,8
Julli 1998 -0,1 -0,8
Juli 1998 -0,15 -

Agustus 1998 -0,15 -0,6-1
September 1998 -0,15 -0,3- -0,8
Oktober 1998 -0,1 -0,3- -0,6
November 1998 -0,15 -0,6
Desember 1998 -0,15 -

Januari 1999 -0,1 -0,3
Februari 1999 -0,1 -0,3
Maret 1999 -0,15 -0,3
April 1999 -0,1 -0,4

Titik Koordinat Paparan
(meter) (mR/iam)

1 (2.5,0.0) 3,4 + 0,2
2 (-1.76,1.76) 2,4 + 0,2
3 (0.0,2.5) 2,4 + 0,2
4 (1.76,1.76) 0,3 + 0,2
5 (1.76,-1.76) 1,8 + 0,2
6 (0.0,2.5) 2 + 0,2
7 (-1.76,1.76) 2 + 0,2
8 (0.0,1.25) 4 + 0,2
9 (0.0,0.0) 4 + 0,2
10 (0.0,-2.5) 4 + 0,2
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Dengan pertimbangan bahwa Ar-41
yang benvujud gas akan mudah terlepas
ke udara clan berdasarkan pengukuran
Pondi Adianto terhadap udara balai
operasi yang terindikasi di udara balai
operasi adalah radionuklida Ar-41 clan
Xe-l35, maka dapat disimpulkan dalam
penelitian ini bahwa radionuklida yang
memberikan sumbangsih terbesar.

ISSN 08H-5278

terhadap nilai paparan radiasi yang
tercacah oleh survey meter adalah Ar-41
.Berdasarkan perhitllngan konsentrasi
Ar-41 pada kedalaman air kolam llntuk
kondisi reak'tor beroperasi 15 MW
dengan menggllnakan data parameter
teras clan air kolam reaktor saat ini,
adalah C = 7,379 10 -3Ci/m3.

. Tahcl 4.Agihan laju dosis radiasi gamma tcrhitung di atas kolam RSG-GAS (dalam
mrcm/jam) pada kondisi °l)crasi tingkat daJa 15 MW1h(lihat Gamhar 2).

Hasil perhitungan laju dosis gamma pada
jarak 1 meter di atas permllkaan air

5.0

4.5
x.

! 4.0

~

~ 35
'6

~ 3.0
.~
;: 2.5
3'

2.0

15

50 100

kolam untuk 10 titik penelitian dapat
dilihat pada Tabel 4 clan Gambar 3

-o-z =+ 0.0 em

-o-z: + 50em
-z.+100 em
-X-z = +150 em
-I--z = + 200em
-o-z =+ 250em

-x

150 200 250

jorak don pus>lle",s.leml

Gomb>r 3. Aglh>n 'oju d"ls gommo di ot.. pen'nuk»n kolom RSG-GAS (dolom mrem"om)
pod> kondisl opmsl podo d>yo 15 MWo.
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R=O 50 100 150 200 250

2=0 3.19725IE+00 3.455538E+00 3.453235E+00 3.47-19-1OE+00 3.714681E+00 1.739957E+00

50 3.63608-1E+00 3.69332IE+00 3.82-1205E +00 3.956130E+00 3.5932IlE+00 1.738260E+00

100 -I.258930E+00 4.255046E+00 4.189313E+00 3888805E+00 3.084345E+00 1.7601 54E+00

150 4.385648E+00 -I.31290IE+00 -I.064002E +00 3.56-152IE+00 2.767677E+00 l.781297E+00

200 -I.051152E+00 3.957552E+00 3.669736E+00 3.17957-1E+00 2.512905E+00 l. 762385E +00

250 3.541648E +00 3.455715E +00 3.201l14E+00 2.79272IE+00 2.268656E +00 1.69540-1E +00
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Perbandingan antara basil perhitungan dan pengukuran laju dosis radiasi gamma di
daerah penelitian tertera pacta Tabel 5.

Tabel 5.Perbandingan laju dosis radiasi gamma di atas kolam RSG-GAS (dalam
mrem/jam) pada jarak 1 meter kondisi operasi tingkat daya 15 l\'1W'hhasil

pengukuran clan perhitungan.

PEMBAHASAN

.:. Dari data sekunder pemeriksaan
kualitas air pendingin primer seperti
yang disajikan dalam Tabel 1
diperoleh data radionuklida dan data
fisis yang mendekati harga yang
tercantum dalam SAR. Berdasar
basil ini dapat dinyatakan bahwa
kualitas air pendingin primer masih
cukup baik dan memenuhi kriteria
SAR khususnya untuk radionuklida
penyumbang radiasi. Dengan
demikian maka dapat dinyatakan
bahwa faktor kualitas air pendingin
bukan merupakan faktor penting
yang memberi sumbangan besar
dalam penyimpangan paparan
radiasi. Pola kecenderungan
sebagaimana disebutkan pacta basil
pengamatan data operasi yang
dinyatakan pacta bagian basil
menunjukkan bahwa pacta saar
reaktor beroperasi daya tinggi (15
MW - 23 MW) terjadi peristiwa
naiknya air permukaan kolam
reaktor dan setelah reaktor shut
down kemudian dilakukan venting
atau pembuangan udara dari tangki
lunda, maka level air kolam akan
turun kembali ke keadaan semula.

~ Jadi kecendrungan perubahan level
air kolam ini sebagai fungsi dati
daya reaktor. Diperkirakan, naik
atau turunnya ketinggian (level)
permukaan air kolam seirama
dengan turun dan naiknya level air
di dalam tangki tunda. Kalau
perkiraan ini benar maka berarti acta
rongga udara di dalam tangki lunda
yang volumenya hampir sebanding
dengan volume air yang
menyebabkan naiknya atau turunnya
level permukaan air kolam.Dengan
adanya volume rongga udara yang
terperangkap di bagian alas dati
tangki lunda, pacta saar reaktor
beroperasi pacta daya tinggi,
kandungan Ar-41 dalam air primer
yang berasal dati aktivasi Ar-40oleh
neutron akan bertambah sehingga
pacta akhirnya akan menaikkan laju
dosis di permukaan kolam .
Dari data pengamatan oleh monitor
radiasi yang terpasang di pinggir
kolam reaktor UJA 07 CRO04 pacta
Tabel 2 (dapat dibandingkan
dengan titik 4 pactaTabel 4) untuk
kondisi reaktor shut down dan
reaktor beroperasi pacta daya 15
MW, terjadi kenaikan paparan
radiasi. Hal ini menunjukkan adanya
pengaruh pengoperasian reaktor

'.
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Titik Koordinat Paparan Paparan Titik Koordinat Paparan Paparan
(meter) radiasi radiasi (meter) radiasi radiasi

terhitung terukur terhitung terukur

(Mr/jam) (mR/jam) (mR/jam) (mR/jam
)

1 (+2.5, :to.O) 1,76 3,4:1:0,2 6 (:to.O, +2.5) 1,76 2:1:0,2
2 (+1.76, -1.76) 1,76 2,4:1:0,2 7 (+ 1.76, + 1.76) 1,76 2:1:0,2
3 + 1,76 2,4:1:0,2 8 (to.o, + 1.25) 4,03 4:1:0,2(-0.0, -2.5)
4 (-1.76, -1.76) 1,76 0,3:1:0,2 9 (:1:0.0,:to.O) 4,25 4:1:0,2
5 (-1.76, + 1.76) 1,76 1,8:1:0,2 10 (:1:0.0,-1.25) 4,03 4:1:0,2
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terhadap paparan radiasi di sekitar
kolam (UJA 07 CRO04). Data
pengamatan paparan di atas bagian
pusat kolam dan di jembatan dari
alar terpasang tidak diperoleh
berhubung monitor paparan radiasi
gamma lokal hanya terpasang pacta
bagian pinggir kolam (Titik 4 pacta
Gambar I).

.:. Dari data pengukuran clan
perhitungan pactabagian hasil diatas
serra dengan menolak /merejec data
pacta titik 4 dengan kriteria
"chouvenet" berdasarkan metode

"chi-square" 181, nilai banding
hasil ukur clan hasil hitting rerata
adalah 0,864 :t 0,178 sehingga hasil
pengukuran dapat diterima karena
rentang nilai banding adalah 0,686-
1,042. Nilai rerata pengukuran,
diperoleh sebesar 2,88 :t 0,949
mr/jam. Nilai ini dapat
dipergunakan sebagai masukan
dalam justificasi paparan yang
diharapkan (expected dose) untuk
Balai Operasi yang tercanfum dalam

SAR yaitu 0,75 mR/jam :;; iJ :;; 2,5
mR/jam sedangkan menurut SAR
paparan yang diizinkan (permissible
dose) untuk Balai operasi adalah 2,5

mR/jam :;; iJ :;;125 mR/jam.
.:. Dari perhitungan secara teoritis

untuk paparan radiasi yang telah
dilakukan, adanya pengaruh level
air kolam terhadap hasil akhir
perhitungan, meskipun penyim-
pangan has il perhitungan relatif
kecil. Metoda clan hasil

perhitungan teoritis ini memang
perlu diperbaiki clan
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disempurnakan, khususnya
anggapan terhadap beberapa
parameter fisis antara lain fluks
neutron cepat, konsentrasi
nuklida dalam air pendingin,
pemodelan air kolam. Agar dapat
diketahui, lebih rinci mengenai
parameter-parameter fisis yang
berpengaruh terhadap harga
paparan radiasi di atas permukaan
kolam, illata perlu dilakukan
perbaikan clan validasi program
untuk perhitungan.

KESIMPULAN

Nilai banding hasil ukur dan
hasil hitting rerata adalah 0,864 :t
0,178. sehingga hasil pengukuran dapat
diterima karena rentang nilai banding
adalah 0,686-1,042. Nilai rerata
pengukuran, diperoleh sebesar 2,88 :t
0,949 mr/jam .Nilai ini dapat
dipergunakan sebagai masukan dalam
justificasi paparan yang diharapkan
(expected dose) untuk Balai Operasi
yang tercantum dalam SAR yaitu 0,75

mR/jam:;; iJ :;;2,5 clannilai jangkauan
laju dosis atau Permissible Dose adalah

2,5 mR/jam :;; iJ :;; 125 mR/jam.
Melalui pengukuran dan perhitungan ini
dapat dinyatakan bahwa terjadi sedikit
perbedaan nilai paparan radiasi diatas
clan di sekitar permukaan kolam RSG
GAS dari nilai perkiraan atau expected
dose yang tercantum dalam SAR RSG-
GAS.

JAMES WOOD, Dept. of Nuclear Enginering, Quen Mary College, Univ. of

London, United of Kingdom, "Computational Methods in Reactor Shielding", 1st
edition, Pergammon Press, 1982, p.70-74, 177, 188-190.
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DISKUSI :

Pertanyaan : ( Syafrul )
I. Apakah sasaran dari penelitian ini hanya untuk keselamatan operasi reaktor saja,

bagaimana tinjauan keselamatan untuk pekerja (karyawan) yang bekerja.

Jawaban : (Suryawati)

Tujuan/sasaran dari penelitian ini adalah "keselamatan radiasi" yang ditekankan
kepada keselamatan terhadap manusia/proteksi radiasi, yaitu dengan mengetahui laju
paparan radiasi di alas permukaan k01amdapat dilakukan pengaturan waktu bekerja bagi
karyawan yang bekerja di alas kolam reaktor. Jadi tujuan/sasaran penelitian ini yang
ditekankan bukan keselamatan operasi reakto.

Pertanyaan : (Dr. M. Dhandang P.)

2. Bagaimana Saudari memperbandingkan hasil perhitungan, pengukuran dan SAR
RSG-GAS untuk kondisi yang tidak sarna?

Jawaban : (Suryawati)

3. Perhitungan dan pengukuran dikondisikan sarna. Nilai paparan radiasi yang diambil
adalah nilai paparan on spot yang direratakan, tetapi nilai expected dose untuk balai
Operasi yang tercantum dalam SAR adalah nilai Teratauntuk seluruh Balai Operasi.
Memperbandingkan hasil yang diperoleh dari dua metode yang berbeda dilakukan
sebagai berikut : daTi data pengukuran langsung dan hasil perhitungan, nilai
banding antara hasil ukur dan hasH hilling Terata adalah 0,864IO,I78 sehingga hasil
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pengukuran dapat diterima karena rentang nilai banding adalah 0;686-1,042 daD
hasilnya melingkupi nilai banding yang diharapkan, yaitu 1,00 nilai ini dapat
dipergunakan sebagai masukan dalam justificasi paparan yang diharapkan (expected
dose) untu Balai Operasi yang tercantum dalam SAR yaitu 0,75 fiR/jam ::;D ::;2,5
fiR/jam.
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